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 泊発電所３号機における保安規定に定める 

運転上の制限の逸脱について 

 

平成３０年１１月９日９時３４分、停止中の泊発電所３号機において、点検

していた非常用ディーゼル発電機Ｂ号機（以下「３Ｂ－ＤＧ」）について、試運

転のため中央制御室から起動操作を行ったところ、起動しない事象が発生しま

した。 

原因調査の結果、非常用ディーゼル発電機制御盤（以下「制御盤」）内にある

リレー※１端子※２台（以下「端子台」）に接続される２本の端子のうち、１本の端

子に接続不良が認められました。 

その後、同日１５時３０分に接続不良の端子を正しく接続したうえで、同日 

１６時５０分から３Ｂ－ＤＧの試運転を再度実施したところ、中央制御室から

の起動操作により正常に起動することを確認しました。 

 

これまで、定期試験や点検等で３Ｂ－ＤＧは機能を確認できていましたが、

当該端子は制御盤製作時から取付不良であったと推定されることから、３Ｂ－

ＤＧに機能が要求されていた期間に、取付不良により動作不能となることがな

いか、端子の取付不良状態を模擬した試験モデルを作成し、地震発生を想定し

た試験を実施しました。※３ 

その結果、地震発生を考慮した場合でも当該端子の導通を確保できるとの評

価は得られたものの、試験条件によっては導通可能な状態を保持する力が変わ

りうることが認められ、３Ｂ－ＤＧが動作不能となる可能性を否定できないこ

とから、以下の期間において保安規定第７２条および第７３条に定める運転上

の制限※４を逸脱していたものと見なし、本日原子力規制委員会に報告を行いま

した。 

今回の事象による環境への放射能の影響はありません。 

 

＜運転上の制限を満足していない期間＞ 

平成２１年２月１６日１６時５２分※５～平成３０年１１月９日２２時３１分※

６のうち、３Ｂ－ＤＧに待機要求があった期間。 

 

※１：電気的信号によって、電気回路を開閉する装置 

※２：電気回路の電流の出入り口に付ける外部との連絡のための金具  

※３：＜外力試験＞（１１月１４日～１１月１６日） 

実機相当の試験モデルを用い、端子が端子台から引き離されるのに必要な外力（引

き上げ力）を計測する試験。試験の結果、地震発生時を考慮した場合でも、導通が

可能な状態を維持する押し付け力は、地震時に発生する引き離す力に比べて十分な

裕度を有することを確認した。 



＜加振試験＞（１１月１６日～１２月５日） 

実機相当の試験モデルを用い、基準地震動相当の振動を加える試験。試験の結果、

基準地震動相当の地震が発生した場合でも、当該端子の導通が維持されることを

確認した。 

   ＜影響確認試験＞（１２月５日～１２月７日） 

外力試験と同様の試験モデルを用い、端子に一旦導通が無くなる程度の様々な外力

を与えた後、導通可能な状態を復旧させた状態で、外力試験と同様に端子が端子台

から引き離されるのに必要な外力を計測する試験。試験の結果、いずれのケースに

おいても、導通が可能な状態を維持する押し付け力は、地震発生時に発生する引き

離す力に比べて大きいことを確認されたものの、外力試験の結果と比較し、押し付

け力が低下するケースもあることが認められた。 

 

※４：保安規定では原子炉の運転状態に応じ、「運転上の制限」などが定められており、

保安規定第７２条および第７３条には、原子炉の運転状態による非常用ディーゼル発

電機の待機要求が記載されている。 

※５：泊発電所３号機において、保安規定適用後に初めて非常用ディーゼル発電機の待機

要求が２基となった日時 

※６：３Ｂ－ＤＧ起動信号回路のリレー端子台に接続する端子において、正しく端子穴に

ビスを通し締め付けが完了し、試運転が終了した日時 

 

（参 考） 

 ・全体配置図、当該リレー接続状況概略図、当該制御盤、当該リレー 
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＜全体配置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜当該リレー接続状況概略図＞ 
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＜当該制御盤＞ 

 

 

＜当該リレー＞ 

 

取付不良箇所 


