
海水温度観測概要図 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

北海道原子力環境センター 

別紙 

1,2号機 

取水口モニタ 

テレメータ送信局
（既設送信局） 

 

海水温度観測用ブイ基地局 

（発電所内） 

1,2号機 

放水口ポスト 

1,2号機 

放水口モニタ 

沖合モニタ 

(0.5m,5m,10m,14m) 

【観測用ブイ】 

新設テレメータ送信局
（新設送信局） 

 

中継装置 

回線異常が発生していた。
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