
制御棒駆動装置動作試験時における運転上の制限逸脱状況概略図 
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・

原子炉は、燃料取替停止ほ

う素濃度以上のほう酸水

（※）で満たされており、

仮に制御棒が全部引き抜か

れても十分に未臨界に保た

れていた。 

※：ほう酸は中性子を吸収

する物質であり、運転中

はほう素濃度を変化さ

せることにより原子炉

を制御する。 

原子炉トリップ信号によ

り、しゃ断器が開放され、

制御棒駆動装置の電源がな

くなり、制御棒が落下する。制御棒駆動装置 

運転上の制限として、原子炉トリップし

ゃ断器が閉じて、制御棒が引き抜ける状

態では、中性子源領域中性子束高による

原子炉トリップ機能が要求されている。

この状態で、トリップ機能が阻止されて

いることから、運転上の制限を逸脱した。
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