
苫東厚真発電所４号機 ボイラーの概要図と点検状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：点検範囲 

G 

発電機 

蒸気タービン 

ボイラー 

ボイラー給水 

蒸気 

集じん装置 

煙突 

燃焼ガス 

石炭 

１次再熱器 

⇒ 異常なし 

（点検終了）
１次過熱器 

⇒ 異常なし 

（点検終了） 

節炭器 

⇒ これまでのところ 

破孔管２本、減肉管１６本を確認

（点検継続中） 


