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養生鉄板  

アルミテープで固定 
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◆発生状況 

発
泡
ウ
レ
タ
ン 

溶接火花により既設鉄骨

柱と養生鉄板を固定するた

めに使用したアルミテープに

穴が開き、外壁の内部に侵

入した溶接火花が発泡ウレ

タン屑に落下し引火したと

推定される。 
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