
北海道供給区域における
今夏の電力需給見通しについて今夏の電力需給見通しに いて

２０１７年４月６日
北海道電力株式会社北海道電力株式会社



１．北海道供給区域における
今夏の見通し今夏の見通し



（１）今夏の需要見通し（送電端）

・昨夏の需要見通しは、２０１０年度の気象補正後 大３日平均電力（Ｈ３）
実績をベースに算出しておりました。

・今夏の需要見通しからは 供給計画における需要想定値に過去１０ヵ年で も今夏の需要見通しからは、供給計画における需要想定値に過去１０ヵ年で も
猛暑であった年（２０１０年度）の気象影響を織り込み、猛暑時の１日最大電
力（Ｈ１）を４４６万ｋＷ（８月）と想定しました。

・２０１０年度の気象補正後 大３日平均電力（Ｈ３）と供給計画の想定需要を年度 気象補 後 大 日平均電力（ ）と供給計画 想定需要を
比較すると、経済影響＋１５万ｋＷ、節電影響▲５６万ｋＷとなります。

今夏の最大電力見通し
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（２）今夏の供給力見通し（送電端）

・供給区域の需要想定および供給力より策定された今夏の需給見通しは、下表のと
おりです。

供給予備率が も厳しい８月は 猛暑時の１日 大電力（Ｈ１）４４６万ｋＷ・供給予備率が も厳しい８月は、猛暑時の１日 大電力（Ｈ１）４４６万ｋＷ
に対し、供給力は５１０万ｋＷ（各事業者合計）であることから、供給予備力
６４万ｋＷ、予備率１４.４％となります。

・電力の安定供給に 低限必要な予備率である３％以上を確保できる見通しとなり
ました。

今夏の見通し

７月 ８月 ９月

猛暑時の１日最大電力（H1）[万kW] ４２６ ４４６ ４３１

供給力（合計） [万kW] ５０４ ５１０ ４９４

供給予備力 [万kW] ７７ ６４ ６３

予備率 [％] １８．１ １４．４ １４．６

※四捨五入 関係で計算が合わな 場合があります

２

※四捨五入の関係で計算が合わない場合があります。



２．当社の発電設備の定期点検・補修計画と
需給対策の取組みについて



（１）発電設備の定期点検、補修

・発電設備の安定運転を維持するために、予備力を確保したうえで、必要な設備点検
および補修を実施する計画としています。

・作業日数は、作業員の２４時間２交代制の導入等により 大限短縮化を図っています。

ユニット 主な点検・補修等の内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月

砂川4号機(12.5) 中間点検砂川4号機(12.5) 中間点検

奈井江1･2号機(35) 軽油サービスタンク修繕

苫東厚真4号機(70) 定期点検

伊達1号機(35) ボイラ内部点検

火

力

伊達1号機(35) ボイラ内部点検

伊達2号機(35) 復水器細管取替

知内1号機(35) 定期点検

知内2号機(35) 電気集じん装置内部点検知内2号機(35) 電気集じん装置内部点検

苫小牧1号機(25) 空気予熱器下部軸受修繕

音別１号機(7.4) ガスタービン燃焼器他修繕

音別２号機(7 4) ガスタ ビン付属設備他修繕音別２号機(7.4) ガスタービン付属設備他修繕

苫小牧緊急設置電源(7.4) アンモニア消費施設点検

水

新冠2号機(10) 水車発電電動機定期点検

極 内 点
水

力
京極2号機(20) ポンプ水車内部点検

京極1,2号機(40) 放水路点検

※ カッコ内の数値は認可出力（単位：万kW）を示す。 ３



（２）供給力対策の取り組み

・緊急設置電源の継続設置や火力発電設備の増出力運転、自家発電設備を保有する
お客さまからの電力購入に引き続き取り組みます。

①緊急設置電源の継続設置①緊急設置電源の継続設置

・昨夏に引き続き、苫小牧発電所（2012年7月16日
運転開始）および南早来発電所（2012年12月7日
運転開始） 緊急設置電源※を継続設置し 供給力運転開始）の緊急設置電源※を継続設置し、供給力
を確保いたします。(計約１５万ｋＷ)

※緊急設置電源の出力および台数
○苫小牧発電所 1 030kW×26台 850kW×56台 計7 438万kW○苫小牧発電所：1,030kW×26台、850kW×56台 計7.438万kW
○南早来発電所：1,030kW×72台 計7.416万kW

②火力発電設備の増出力運転
【緊急設置電源（南早来発電所）】

・昨夏に引き続き、知内発電所２号機（定格出力３５万ｋＷ）において、１万ｋＷ程度
の増出力運転を供給力に織り込んでいます（冬季は１０ユニットで６万ｋＷ程度の増
出力運転が可能でしたが、夏季は海水温の上昇により出力が低下するため、見込める

）のは１ユニットのみとなります）。

③自家発電設備を保有するお客さまからの電力購入

道内の自家発電設備を保有するお客さまからの電力購入をお願いしてまいります・道内の自家発電設備を保有するお客さまからの電力購入をお願いしてまいります。

・今夏においては、３万ｋＷ程度の電力購入を見込んでいます。

４



（３）省エネ･節電に関する取り組み

・お客さまに引き続き省エネ・節電にご協力いただけるよう、今夏もさまざまな取り
組みを行う予定です。

項目 今夏の取り組み

でんき予報 ホームページに掲載・Ｆacebookで配信

ホームページ 動画等により具体的な節電方法等について紹介

垂れ幕・横断幕 掲示可能な7事業所に掲示

パンフレット 家庭向け、事業者向けに作成し配布

検針票によるＰＲ 3か月(7月 9月)検針票によるＰＲ 3か月(7月～9月)

全戸配布広報紙 3か月(7月～9月)

適アンペアチェック 当社ホームページに掲載

使用実績のご案内 Web料金お知らせサービスにより実施

需給ひっ迫メール
引き続き、需給ひっ迫時に予め登録いただいたメールアドレスに
緊急の節電のお願いする。

５



３．まとめ



・今夏の北海道供給区域における 大電力については、２０１０年度並の厳しい気象条件を
前提に、 も需給が厳しい８月で、 大電力４４６万ｋＷに対し、供給力５１０万ｋＷの
想定となりました。この結果、供給力と 大電力の差である供給予備力は６４万ｋＷ、予。 結果、供給 差 供給 備 、
備率にして１４．４％となり、電力の安定供給に 低限必要な供給予備率である３％以上
を確保できる見通しとなりました。

今夏 需給見通 れま 同様 お客さまが継続 定着 た節電効果を見込・今夏の需給見通しには、これまで同様、お客さまが継続している定着した節電効果を見込
んでおります。引き続き、無理のない範囲での節電にご協力いただきますよう、お願いい
たします。

・当社は供給力の確保に向けて、緊急設置電源の継続設置や火力発電所の増出力運転、自家
発電設備を保有するお客さまからの電力購入に取り組みます。しかしながら、当社の火力
発電設備は定期検査の繰り延べ等により計画どおりの点検ができておらず 高稼働が続い発電設備は定期検査の繰り延べ等により計画どおりの点検ができておらず、高稼働が続い
ております。当社といたしましては、今後可能な限り、発電設備の点検・補修を実施する
ことに加え、発電設備や連系する送電線の保守・点検体制の強化に努めてまいります。

・当社は、北海道における電力供給を万全なものにするため、安全確保を大前提に一日も早
い泊発電所の再稼働を目指しており、引き続き原子力規制委員会による審査への対応や、
安全対策工事に全力で取り組んでまいります。安 対策 事に 力 取り組 り す。

６


