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連系制約が発生する 
   可能性のある系統 

熱容量面での連系制約の可能性について 

●   １０万ｋWの発電所が連系する場合に，熱容量面での連系制約が発生する可能性のある 

  系統（１８７ｋＶ以上）は以下のとおりです。 

● なお，これは連系制約の有無を保証するものではありません。 

● 系統連系にあたっては，接続検討が必要となります。 

西室蘭 
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※注１ 「新しい火力電源入札の運用に係る指針（平成２４年９月資源エネルギー庁）」 

     に基づき，系統情報を公開しております。 

※注２ この系統図は模式的に示したものであり，実際の発変電所，送電線の位置を 
     必ずしも正確に示すものではありません。 

※注３ 系統図に示した熱容量面での連系制約は，全て，単一設備故障を前提として 

     おり，重負荷期（平成２４年１２月時点）で想定しております。 

 

 ○当社への売電をご希望される場合 

    北海道電力株式会社 

     営業部電力受給グループ  TEL：011-251-4342 
 

 ○当社以外への売電をご希望される場合または 
       売電先が決定していない場合 

    北海道電力株式会社 
     工務部電力託送センター  TEL：011-251-4075  
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